Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
ulica Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard

Stargard 30.03.2022r.
HK.903.4.1.2022

Szkota Podstawowa nr 11
z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego
im. Noblistéw Polskich w Stargardzie
Os. Zachod B15
73-110 Stargard

Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2021 r, do 31.12.2021r.)
na plywalni w Szkole Podstawowe] Nr 11 z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego
im., Noblistéw Polskich w Stargardzie
Os. Zachod B15, 73-110 Stargard

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie na podstawie art. 4 ust, 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r,
poz. 195) oraz § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia & listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowladaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016
z p6in, zm.), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza:

1. Zgodnie z przekazanymi informacjami oraz zapisami ujetymi w rejestrach pomiaréw
jakosci wody ptywalnfa byla zamknigta w nastgpujgcych okresach : 01-31,01.2021r.,
29.03 - 13,04,.2021r. {(w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii}, 28.07 - 31.08.2021
{przerwa wakacyjna), 23-31,12,2021 (przerwa $wigteczna).

2. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu sieciowego zaopatrujgcego
w wode do spoiycia mieszkaficéw Stargardu bedacego pod statym nadzorem
PSSE w Stargardzie. W budynku szkoly znajduje sie staty punkt pobierania probek wody
przeznaczone]j do spozycia przez ludzi w ramach kontroli urzgdowej. Jako$¢ wody spetnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017r.. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U, z 2017, poz, 2294},

3. Piywalnia wyposazona jest w jedng niecke basenowa o wymiarach; diugos¢ 25 m,

- szeroko$¢ 12,5 m, glebokosé — 1,80 m (w najglebszym miejscu) i 16 natryskdw (8 na
czesci damskiej i 8 na czesci meskiej), w ktérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie
z wymaganiem rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie
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wymagant, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016

z pdZn. zm.).

W hali niecki basenowej nie ma urzgdzent wytwarzajacych aerozol wodno — powietrzny.

Z basenu nie korzystajg niemowleta i mate dzieci do lat 3. W widocznym miejscu

wywieszony jest regulamin okreélajacy watunki korzystania z basenu.

4. Ocena parametrow jakosci wody na pltywalni dokonywana byfa przez zarzadzajgcego
ptywalnig w wyniku: _

1) prowadzonej biezacej obserwacji - jakosci wody, z uwzglgdnieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, pdtencjaiu redox, chloru wolnego, temperatury
wody i powietrza (4 razy na dzien ), chloru zwigzanego (1 raz na dzien).

5. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajgcego:

1) zgodnie z ustalonym 2z Paistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Stargardzie harmonogramem, :

2) ponadto probki wody pobierane byly kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
przekroczenia wartos$ci parametrow 'mikroblologicznych {Legionella) w prébkach
wody pobieranych z natryskéw. Informacje o podejmowanych dziataniach
naprawczych oraz ich terminach realizacji przekazywane byly niezwlocznie do PSSE w
Stargardzie. W harmonogramie uwzglgdnlono miejsca pobierania prébek tj. z niecki
basenowej i kranu z woda uzdatniona doprowadzang do niecki basenowej oraz
z natryskéow, |

3) zgodnie z wymaganym zakresem okreSlonym w zalgczniku Nr 1 1 Nr 2 do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dhia 9 listopada 2015 r. w sprawle wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach {Dz. U. z 2015¢., poz. 2016 z péin.
zm.). ‘

— zakres badan wykonywanych w Iaeratorium obejmowat nastepujace parametry:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C,
Legionella sp., indeks nadmanganianawy, chlor wolny, chlor zwigzany, chior ogdlny,
metnoéé, azotany, trichlorometan ;(chloroform), kwas izocyjanurowy, I THM,
potencjat redox, ‘

— pomiar wartosci chloru wolnego, chloru zwigzanego i chloru ogdlnego oraz
potencjatu redox dokonywany byt w miejscu i punkcie kazdorazowo z pobieraniem
prébek wody do badai mikrobiologicznych za pomoca testu HACH Chemkey
Reagents oraz elektrody Ag/AgCl 3,5 MKCI,

4) zgodnie z wymagang czestotliwoscig okreslong w zatgczniku Nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, Jakim powinna
odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r,, poz. 2016 z péin.zm.);

5) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4 do w/w
rozporzadzenia;
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6) w laboratorium, posiadajacym akredytacje (AB 1264) Polskiego Centrum Akredytacji,
tj. Q System Center Danuta Wojciechowska Laboratorium QSC-LAB ul, Dubois 23,
71-620 Szczecin.
6. Zarzadzajacy plywalnia przekazywat terminowo Parstwowemu Powlatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Stargardzie sprawozdania z badan.
7. Informacje o jakos$cl wody umieszczane byty na tablicy informacyjne] zlokalizowane]
przy wejiciu na hale z nlecka basenowa. Ponadto komunikaty z informacja o jakosci wody
zamieszczane byly na stronie internetowej placowki : www.spl1.stargard.pl.

W ramach kontroli urzedowej w dniu 06.12,2021r. pobrano do badan prébki wody
z niecki basenowe], wody wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji oraz wody
z natryskéw damskich i meskich. Na podstawie sprawozdani z badan nr Spr/SR/K/2003-Q/21,
nr Spr/ﬁR/K/2003/21, Sp/BM/PW/1983Q,19840Q/21 oraz Sp/BM/PW/1985Q,1986Q/21
stwierdzono, e jako$¢ wody z niecki basenowej, z systemu cyrkulacji i w natrysku damskim
jest zgodna z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowla z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z pdin. zm.). Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartosci
bakterii Legionella w préobce wody pobranej z natrysku meskiego {150jtk/100m! — warto$é
dopuszczalna <100jtk/100ml). O powyiszych wynikach poinformowano zarzadce basenu,
podjeto dziatania naprawcze, W dniu 28.12.2021r, w ramach kontroli wewnetrznej zostaty
pobrane prébki wody z nlecki basenowej i natrysku meskiego. Na podstawie sprawozdania
z bada nr 4233/11583-11584/2021 stwierdzono, ie jako$¢ wody z w/w punktéw jest
zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015r, w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015
t., poz. 2016 z pdin, zm.).

Jako$¢ wody na plywalni w Szkole Podstawowe| nr 11 z Oddziatam! Mistrzostwa
Sportowego Im. Noblistéw Polskich w Stargardzie Os. Zachéd B15, 73-110 Stargard
w ocenianym okresie tj. od 01,01,2021r. do 31.,12.2021r. spefniata wymagania
mikrobiologiczne. Sporadycznie wystgpowaly przekroczenia wartosci parametréw chloru
wolnego, chloru zwigzanego, potencjatu redox i chloroformu. Zarzadzajacy obiektem
podejmowat dziatania naprawcze majace na celu doprowadzenie jakosci wody do wymagan
okredlonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r,, poz. 2016
z pdin. zm.), Wartosdcl przekroczonych w/w parametréw fizykochemicznych nie stanowia
bezposredniego zagrozenia dla zdrowla os6b korzystajacych z ptywalni, jednakze wskazuja na
konieczno$¢ dopracowania i wyregulowania procesu uzdatniania wody,

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie majac na uwadze powyisza
analizg stwierdza, Ze zarzadzajacy plywalnia w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziatami
Mistrzostwa Sportowego Im. Noblistéw Polskich w Stargardzie Os. Zachéd B15,
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73-110 Stargard w okresie funkcjonowania ptywalni w 2021r. prowadzit nadzor nad jakoscia
wody zgodnie z wymaganiami chowiazujacych przepiséw oraz zapewniat bezpieczeristwo
zdrowotne 0séb korzystajgcych z ptywalni.

Ponadto informuje, ze zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia
zarzadzajacy ptywalniag w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie
oraz na stronie internetowej informuje o powyzszej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni
dokonanej przez PPIS w Stargardzie.

TWOWY POWIATOWY
PARSTY o SRNTARNY

trzymuija:
"1, /Adresat

2. aa

Do wiadomosci

1. Zachodniopomorski Pastwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin (ePUAP)




